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Nurmeksen Vesi Oy
Kirkkokatu 14
75500 NURMES

Tilausnro 278088 (4773J/VERKOSTO), saapunut 3.5.2021, naytteet otettu 3.5.2021 (9:30)
Naytteenottaja: Hannu Pesonne

NAYTTEET

Lab.nro Naytteen kuvaus

10128 Verkostovesi, Nuolikoski, vedenottamo
10129 Verkostovesi, Kirkonkyla, Valtimon koulu

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Madritys Yksikko 10128 10129 *STM 1352
Lampétila °C 2,6 4,6

Haju Ei todettu Ei todettu

Maku Ei todettu Ei todettu

*Koliformiset bakteerit pmy/100 mi 0 0 <1(T)
*Escherichia coli pmy/100 ml 0 0 <1(V)
*Sameus FNU <0,1 <0,1

*Variluku mg/l Pt <5 <5

*pH 7,2 7,4 «9,5, »6,5 (T)
*Sahkonjohtavuus 25 °C pS/cm 51 66 «2500 (T)
*Ammonium (NH4+) mg/l <0,01 <0,01 «0,50 (T)
*Rauta ug/l 2,3 3,3 «200 (T)
*Mangaani pg/l <0,5 <0,5 «50 (T)
Merkintdjen selityksia: P = madaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
*STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerién asetus talousvedet
Menetelmétiedot iimeisella siwlla, * = akkreditoitu menetelma, (A) = alihankintamé&éritys

LAUSUNTO

Verkostoveden jatkuva valvonta
Nurmeksen Vesi, Valtimon verkosto

** Sosiaali- ja terveysministerion asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameus- ja vériarvon seka hajun ja maun tulee olla kayttajien hyvaksyttavissa, eika niissé saa esiintya
epatavallisia muutoksia.

pmy = pesakkeen muodostava yksikko
VEDEN LAATU:

Verkostovesindytteet tayttivat tutkituilta ominaisuuksiltaan asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niissa
ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epatavallisia muutoksia.

ATl

Anna Liisa Heikkila
kemisti FM

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteitéd. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepavarmuudet ilmoitetaan pyydettdessd. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintaséannoissa.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sahkoposti Y-tunnus
Yrittajantie 24 Yrittajantie 24 050-3004 172 1869466-1
70150 KUOPIO 70150 KUOPIO *044 7647203 anna-liisa.heikkila@ymparistotutkimus.fi
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TIEDOKSI

Nurmeksen Vesi Oy/Kuokkanen Pekka/pekka.kuokkanen@nurmeksenvesi.
Nurmeksen Vesi Oy/Kuittinen Jari/jari.kuittinen@nurmeksenvesi.f

Nurmeksen Vesi Oy/Pirinen Timo/timo.pirinen@nurmeksenvesi.fi

Nurmeksen Vesi Oy/Heikkinen Timo/timo.heikkinen@nurmeksenvesi.f

Nurmeksen Vesi Oy/Paakkdnen Pasi/pasi.paakkonen@nurmeksenvesi.f

Nurmeksen Vesi Oy/Mahlavuori Niko/niko.mahlavuori@nurmeksenvesi.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Kirjaamo

Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Pesonen Hannu / Nurmes/hannu.pesonen@siunsote.fi

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteitéd. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepavarmuudet ilmoitetaan pyydettdessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintaséannoissa.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lampétila Lampétila (TL30)

Haju Alustava haju (TL77)

Maku Alustava maku (TL77)

*Koliformiset bakteerit

*Escherichia coli
*Sameus
*Variluku

*pH

*Sahkonjohtavuus 25 °C
*Ammonium (NH4+)
*Rauta

*Mangaani

SFS 3016 (2011) (TL77)

SFS 3016 (2011) (TL77)

SFS-EN ISO 7027-1 (2016) (TL77)

SFS-EN ISO 7887 osa 6 (2012), diskreettianalysaattori (TL77)
SFS 3021 (1979) (TL77)

SFS-EN 27888 (1994) (TL77)

Sis. menet. JLA32, spektrofotometria, diskreettianalysaattor (TL77)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio
TL77 SKYT Oy, Joensuun laboratorio

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Haju 2021/10128 4.5.2021
2021/10129 4.5.2021
Maku 2021/10128 4.5.2021
2021/10129 4.5.2021
*Koliformiset bakteerit 2021/10128 3.5.2021
2021/10129 3.5.2021
*Escherichia coli 2021/10128  Maaritysrajan alitus 3.5.2021
2021/10129  Maaéritysrajan alitus 3.5.2021
*Sameus 2021/10128  Ma&aritysrajan alitus 4.5.2021
2021/10129  Maaritysrajan alitus 45.2021
*Variluku 2021/10128  Maaéritysrajan alitus 4.5.2021
2021/10129  Maaritysrajan alitus 45.2021
*pH 2021/10128  #0,2 yks. 4.5.2021
2021/10129 40,2 yks. 4.5.2021
*Sahkonjohtavuus 25 °C 2021/10128  +5% 4.5.2021
2021/10129  +5% 4.5.2021
*Ammonium (NH4+) 2021/10128  Maaritysrajan alitus 4.5.2021
2021/10129  Maaéritysrajan alitus 45.2021
*Rauta 2021/10128  #0,5 pgl/l 10.5.2021
2021/10129 0,5 pg/l 10.5.2021
*Mangaani 2021/10128  Ma&aéritysrajan alitus 10.5.2021
2021/10129  Maaritysrajan alitus 10.5.2021

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteitéd. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepavarmuudet ilmoitetaan pyydettdessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintaséannoissa.



